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Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se mize do 2004-12-01 pouzivat CSN EN 61140 (33 0500) Ochrana pred
Urazem elektrickym proudem - Spole&na hlediska pro instalaci zafizeni z prosince 2001 a CSN 33 0600
Elektrotechnické predpisy - Klasifikace elektrickych a elektronickych zafizeni z hlediska ochrany pred
Urazem elektrickym proudem a zasady ochran ze zari 1995 v souladu s predmluvou k EN 61140:2002.

Zmeény proti pfedchozi normé

V kapitole 3 Definice jsou doplnény nekteré terminy (fizeni potencialu, indikace a odpojeni v sitich a
zafizenich vn). V kapitole 5 jsou doplnény pozadavky na fizeni potencidlu, platnost ustanoveni o
ochranném pospojovani je doplnéna a ustanoveni je rozsifeno i na vysokonapé»ové instalace,
dopInéno je ustanoveni o indikace a odpojeni poruchy ve vysokonapé»ovych instalacich a sitich, v
poznamkach jsou doplnéna vysvétleni k uplatnéni jednotlivych opatfeni v sitich nn a vn. DopInén je
oddil tykajici se dotykovych proudd, proudd ochrannym vodi¢em a unikajicich proudd. Nové jsou do
normy zarazeny priloha B s maximalnimi hodnotami stridavych proudd v ochrannych vodicich a
priloha C obsahujici esky rejstrik definic.

Citované normy

IEC 60050(131) zavedena v CSN IEC 50(131)+A1 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik -
Kapitola 131: Elektrické a magnetické obvody (idt IEC 50(131):1978+A1:1984)

IEC 60050(195):1998 zavedena v CSN IEC 60050-195:2001 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky
slovnik - Kapitola 195: Uzemnéni a ochrana pred Urazem elektrickym proudem

(mod IEC 60050(195):1998+ A1:2002)

IEC 60050(351):1998 zavedena v CSN IEC 50(351):2001 Mezindrodni elektrotechnicky slovnik -
Kapitola 351: Automatické rizeni (idt IEC 60050(351):1998)

IEC 60050(826):1982 zavedena v CSN 33 0050-826:1996 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik -
Kapitola 826: Elektricka zafizeni a instalace v budovach

(eqv HD 384.2 S2:0001, mod IEC 50(826):1982 + A1:1990 + A2:1995 + A3:1999)

IEC 60071-1:1993 zavedena v CSN EN 60071-1:2000 (33 0419) Elektrotechnické predpisy -
Koordinace izolace - C4st 1: Definice, principy a pravidla (idt EN 60071-1:1995, idt IEC 71-1:1993)

IEC 60071-2:1996 zavedena v CSN EN 60071-2:2000 (33 0419) Elektrotechnické predpisy -
Koordinace izolace - Cast 2: Pravidla pro pouZiti (idt EN 60071-2:1997, idt IEC 71-2:1996)

|EC 60364-4-41 zavedena v CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpeclnost - Kapitola 41: Ochrana pred Urazem elektrickym proudem (eqv HD 384.4.41 S2:1996;
mod IEC 364-4-41:1992), nahrazena IEC 60364-4-41:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-4-443:1995 zavedena v CSN 33 2000-4-443:2001 Elektrotechnické pfedpisy - Elektricka
zafizeni - Cast 4: Bezpe¢nost - Kapitola 44: Ochrana pfed pfepétim - Oddil 443: Ochrana pied
atmosférickym nebo spinacim prepétim (eqv HD 384.4.443 S1:2000, mod IEC 364-4-443:1995),
nahrazena IEC 60364-4-44:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-5-54:1980 zavedena v CSN 33 2000-5-54:1996 Elektrotechnické pfedpisy - Elektrickd



zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice (eqv
HD 384.5.54 51:1987, mod IEC 364-5-54:1980)

IEC 60364-6-61:1986 zavedena v CSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizent -
Cést 6: Revize - Kapitola 61: Postupy pfi vychozi revizi (mod IEC 364-6-61:1986; neq HD 384.6.61
$1:1986), nahrazena IEC 60364-6-61 dosud nezavedenou

IEC 60417-2 zavedena v CSN EN 60417-2 (01 3760) Grafické znacky pro pouZiti na pfedmétech - Cast 2:
Originaly znacek (idt EN 60417-2:1999, idt IEC 60417-2:1998)

IEC 60446:1999 zavedena v CSN EN 60446:2000 (33 0165) Zakladni a bezpe¢nostni zésady pfi
obsluze strojnich zarizeni - Znaceni vodi¢l barvami nebo ¢islicemi (idt EN 60446:1999, idt IEC
60446:1999)

IEC 60479-1:1994 zavedena v CSN IEC 479-1:1998 (33 2010) U¢inky proudu na &lovéka a domaci
zvifectvo - C4st 1: Obecné hlediska (idt IEC 479-1:1994)

IEC 60529:1989 zavedena v CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kdd)

(idt EN 60529:1991, idt IEC 529:1989)
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IEC 60601 soubor zaveden v souboru CSN EN 60601 (36 4800) Zdravotnické elektrické pfistroje

IEC 60601-1:1988 zavedena v CSN EN 60601-1:1994 (36 4800) Zdravotnické elektrické pfistroje -
Cést 1: Vdeobecné pozadavky na bezpe¢nost (idt EN 60601-1:1990, idt IEC 601-1:1988)

IEC 60664-1:1992 zavedena v CSN 33 0420-1:1998 Elektrotechnické pfedpisy - Koordinace izolace
elektrickych zafizeni nizkého napéti - Cast 1: Zasady, pozadavky a zkousky (eqv HD 625.1 S1:1996,
mod IEC 664-1:1992)

IEC 60721 soubor zaveden v souboru CSN EN 60721 (03 8900) Klasifikace podminek prostiedi

IEC 60990:1999 zavedena v CSN EN 60990:2000 (36 9060) Metody méfeni dotykového proudu a
proudu v ochranném vodici (idt EN 60990:1999, idt IEC 60990:1999)

IEC 61201:1992 dosud nezavedena
ISO/IEC Pokyn 51:1999 dosud nezaveden

IEC Pokyn 104:1997 dosud nezaveden

Obdobné mezinarodni normy
IEC 61140:2001 Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
(Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Spolecna hlediska pro instalaci a zafizeni)

Porovnani s mezinarodni normou



Obsah normy je identicky s IEC 61140:2001. Norma obsahuje navic informativni pfilohy ZA a ZB, které
doplnil CENELEC.

Informativni Udaje z IEC 61140:2001

Tato mezinarodni norma byla pfipravena technickou komisi IEC 64: Elektrické instalace a ochrana
pred Urazem elektrickym proudem.

Toto treti vydani rusi a nahrazuje druhé vydani, které bylo vydano v roce 1997. Toto vydani
predstavuje technickou revizi.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
64/1191/FDIS 64/1202/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato norma byla vypracovana podle ISO/IEC Smérnice, Cast 3.
Tato norma ma status zakladni bezpecnostni normy v souladu s IEC Pokyny 104.

Prilohy A, B a C jsou uvedeny pouze pro informaci.
Komise rozhodla, ze obsah této publikace nebude ménén do 2006. Po tomto terminu bude publikace
opét potvrzena;
zrusena;
nahrazena revidovanym vydanim, nebo
zmeénéna
Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly dopInény informativni narodni poznamky ¢lankdim 3.39, 5.1.4.2 (o podrobnéjsich

pozadavcich) a 7.1 (tykajici se upozornéni na vylouéeni pouziti zafizenf tfidy 0 v CR).
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EVROPSKA NORMA EN 61140
EUROPEAN STANDARD Biezen 2002
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 13.260; 29.020; 91.140.50 Nahrazuje EN
61140:2001

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem -
Spole¢nd hlediska pro instalaci a zafizeni

(IEC 61140:2001)

Protection against electric shock -

Common aspects for installation and equipment
(IEC 61140: 2001)

Protection contre les chocs électriques - Schutz gegen elektrischen Schlag -
Aspects communs aux installations et aux Gemeinsame Anforderungen
matériels fur Anlagen und Betriebsmittel
(CEI 61140: 2001) (IEC 61140: 2001)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2001-12-04. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itlie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC

Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.

Ref. ¢. EN
61140:2002 E



Strana 6

Predmluva

Text dokumentu 64/1191/FDIS, budouciho tretiho vydani mezinarodni normy IEC 61140, pripraveny IEC TC
64, Elektrické instalace a ochrana pred Urazem elektrickym proudem, byl predlozen k paralelnimu
hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 61140 dne 2001-12-04.

Tato evropska norma nahrazuje EN 61140:2001.
Byla stanovena tato data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-08-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow)  2004-12-01

Prilohy oznacené jako ,normativni“ jsou soucasti této normy.

Prilohy oznacené jako ,informativni“ jsou uréeny pouze pro informaci.

V této normé je priloha ZA normativni a pfilohy A, B, C a ZB jsou informativni.
Prilohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 61140:2001 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Tato mezindrodni norma je zakladni bezpecnostni publikaci pro pouziti technickymi komisemi pfi
pripravé norem podle zdsad Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51.

1 Rozsah platnosti

Tato mezindrodni norma plati pro ochranu osob a zvirat pfed Urazem elektrickym proudem. Je uréena
pro poskytnuti zakladnich principl a poZadavkd, které jsou spole¢né pro elektrické instalace, sité a
zafizeni, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci.

Tato norma byla pfipravena pro instalace, sité a zafizeni bez omezeni napéti.

POZNAMKA N&kterd ustanoveni této normy se vztahuiji k sitim, instalacim a zafizenim nizkého napéti
a vysokého napéti. Pro Ucel této normy je nizké napéti jakékoliv jmenovité napéti do 1 000 V
stfidavého a do 1 500 V stejnosmérného napéti. Vysoké napéti je jakékoliv jmenovité napéti, které je
vysSinez 1 000 V stfidavého a 1 500 V stejnosmérného napéti.



Pozadavky této normy plati pouze, jestlize jsou zavedeny v prislusné normeé nebo je na né v prislusné
norme odvolavka. Tato norma neni urCena pro samostatné pouziti.

2 Normativni odkazy

Soucasti této normy jsou i ustanoveni dale uvedenych normativnich dokumentd, na néz jsou odkazy v
textu této mezinarodni normy. Zmény nebo revize publikaci uvedenych v datovanych odkazech se
neuplatnuji. Nicméné Ucastnici, ktefi uzaviraji dohody na podkladé této mezinarodni normy, by méli
byt podporeni v tom, aby prosetfili moznost vyuziti nejnovéjsiho vydani dale uvedenych normativnich
dokumentd. U nedatovanych odkazl, plati posledni vydani pfislusného normativninho dokumentu.
Clenové IEC a ISO udrzuji seznamy platnych mezinarodnich norem.

IEC 60050(131) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 131: Elektrické a magnetické
obvody

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 131: Electric and magnetic circuits)

IEC 60050(195):1998 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 195: Zemnéni a ochrana
pred Urazem elektrickym proudem

Zména Al1:2001

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 195: Earthing and protection against electric
shock)

Amendment 1:2001

IEC 60050(351):1998 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 351: Automatické fizeni
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 351: Automatic control)

IEC 60050(826):1982 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik (IEV) - Kapitola 826: Elektricka zafizeni a
instalace v budovach

Zména 2:1995
(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electrical installation of buildings)
Amendment 2:1995

IEC 60071-1:1993 Koordinace izolace - Cast 1: Definice, principy a pravidla
(Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules)

IEC 60071-2:1996 Koordinace izolace - Cast 2: Pravidla pro pouziti
(Insulation co-ordination - Part 2: Application guide)

IEC 60364-4-41 Elektrické instalace v budovéch - Cést 4: Bezpe&nost - Kapitola 41: Ochrana pred
Urazem elektrickym proudem

(Electrical installations of building - Part 4: Protection for safety - Chapter 41: Protection against
electric shock)
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IEC 60364-4-443:1995 Elektrické instalace v budovéch - Cast 4: Bezpe¢nost - Kapitola 44: Ochrana
proti prepéti - Oddil 443: Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim

(Electrical installations of building - Part 4: Protection for safety - Chapter 44: Protection against
overvoltages - Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching)

IEC 60364-5-54:1980 Elektrické instalace v budovach - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizen -
Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

(Electrical installations of building - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter
54: Earthing arrangements and protective conductors)

IEC 60364-6-61:1986 Elektrické instalace v budovéch - Cast 6: Revize - Kapitola 61: Postupy pfi
vychozi revizi

(Electrical installations of building - Part 6: Verification - Chapter 61: Initial verification)

IEC 60417-2 Grafické zna¢ky pro pouziti na pfedmétech - Cast 2: Originaly znacek
(Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbol originals)

IEC 60446:1999 Zakladni a bezpec¢nostni zasady pri obsluze strojnich zafizeni - Znaceni vodic¢l
barvami nebo cislicemi

(Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of
conductors by colours or numerals)

IEC 60479-1:1994 U¢inky proudu na ¢lovéka a domaci zvifectvo - Cast 1: Obecna hlediska
(Effects of current on human and livestock - Part 1: General aspects)

IEC 60529:1989 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)
(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code))

IEC 60601 (vSechny Casti) Zdravotnické elektrické pristroje
(Medical electrical equipment)

IEC 60601-1:1988 Zdravotnické elektrické pfistroje - Cast 1: V3eobecné pozadavky na bezpeénost
(Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety)

IEC 60664-1:1992 Koordinace izolace elektrickych zafizeni nizkého napéti - Cést 1: Zasady, pozadavky
a zkousky

(Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements
and tests)

IEC 60721 (vSechny casti) Klasifikace podminek prostredi
(Classification of environmental conditions)

IEC 60990:1999 Metody méreni dotykového proudu a proudu v ochranném vodici
(Methods of measurement of touch current and protective conductor current)



IEC 61201:1992 Malé napéti (ELV) - Mezni hodnoty
(Extra-low voltage (ELV) - Limit values)

ISO/IEC Pokyn 51:1999 Bezpecnostni hlediska - Pokyny pro zavedeni do norem
(Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards)

IEC Pokyn 104:1997 Pfiprava publikaci pro bezpecnost a pouziti zakladnich publikaci pro bezpecnost a
skupinovych publikaci pro bezpecnost

(The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety
publications)

-- Vynechany text --



