CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 33.200; 35.240.50 Duben 2009

Rozhrani aplikac¢niho programu pro systémy rizeni elektrické CSN
energie (EMS-API) - EN 61970- 453
Cast 453: Grafickd vyména zalozena na CIM 334910

idt IEC 61970- 453:2008

Energy management system application program interface (EMS-API) -
Part 453: CIM based graphics exchange

Interface de programmation d,application pour systemes de gestion d,énergie (EMS-API) -
Partie 453: Echanges graphiques basés sur CIM

Schnittstelle fir Anwendungsprogramme flr NetzfUhrungssysteme (EMS-API) -
Teil 453: Ubermittiung von CIM-basierten Daten fiir die graphische Darstellung

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 61970- 453:2008. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61970- 453:2008. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Narodni pfedmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 61970 (soubor) zaveden v souboru CSN EN 61970 (33 4910) Rozhrani aplika¢niho programu pro
systémy fizeni elektrické energie (EMS-API)

IEC 61970-301 zavedena v CSN EN 61970-301 (33 4910) Rozhrani aplika¢niho programu pro systémy
fizeni elektrické energie (EMS-API) - C4st 301: Zaklad obecného informa¢niho modelu (CIM)
(idt EN 61970-301:2004, idt IEC 61970-301:2003)

I[EC 61970- 402 zavedena v CSN EN 61970- 402 (33 4910) Rozhrani aplika¢niho programu pro
systémy fizeni elektrické energie (EMS-API) - Cést 402: Obecné sluzby (idt EN 61970- 402:2008,
idt IEC 61970- 402:2008)

IEC 61970-501 zavedena v CSN EN 61970-501 (33 4910) Rozhrani aplika¢niho programu pro systémy
fizeni elektrické energie (EMS-API) - Cést 501: Schéma struktury popisu prostfedk( obecného
informacniho modelu (CIM RDF) (idt EN 61970-501:2006, idt IEC 61970-501:2006)

Informativni Udaje z IEC 61970- 453:2008



Mezinarodni norma IEC 61970- 453 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 57: Rizeni elektriza¢ni
soustavy a prislusna vymena informaci.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

Cbv Zprava o hlasovani
57/874/CDV 57/932/RVC

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla zpracovéna podle smérnic ISO/IEC, Cést 2.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do konecného data vyznaceného na
internetové adrese IEC ,http://webstore.iec.ch” v terminu pfislusejicimu dané publikaci. Po tomto
terminu bude publikace

. Znovu potvrzena;

. zrusena;

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zménéna.

Vypracovani normy

Zpracovatel: UJV ReZ a.s., divize Energoprojekt Praha, IC 46356088, Ing. Jaroslav Mezera
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jifi Holub

EVROPSKA NORMA EN 61970- 453
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Srpen 2008

ICS 33.200

Rozhrani aplika¢niho programu pro systémy fizeni elektrické energie (EMS-API)-
Cast 453: Graficka vyména zalozenda na CIM
(IEC 61970- 453:2008)

Energy management system application program interface (EMS-API) -
Part 453: CIM based graphics exchange
(IEC 61970- 453:2008)

Schnittstelle fir Anwendungsprogramme

fur Netzfihrungssysteme (EMS-API) -

Teil 453: Ubermittlung von CIM-basierten Daten
flr die graphische Darstellung

(IEC 61970- 453:2008)

Interface de programmation d,application

pour systemes de gestion d,énergie (EMS-API) -
Partie 453: Echanges graphiques basés sur CIM
(CEI 61970- 453:2008)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2008-07-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.



Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska,
Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty,
Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee flur Elektrotechnische Normung

Ustredni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. C. EN 61970- 453:2008 E
Pfedmluva

Text dokumentu 57/874/CDV, budouciho 1. vydani IEC 61970-453, vypracovany v technické komisi
IEC TC 57, Rizenf elektriza&ni soustavy a pfislusnd vyména informaci, byl pfedlozen k paralelnimu
hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 61970-453 dne 2008-07-01.

Byla stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvéleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2009-04-01
* nejzazsi datum zruseni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-07-01

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.
Oznameni o schvalenfi

Text mezinarodni normy IEC 61970-453:2008 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.

Obsah

Strana
Uvod 6
1 Predmét normy 7

2 Citované normativni dokumenty 7



3 Terminy a definice 7

4 Obecné pripady pouziti grafické vymény 8
5 Format grafické vymény zalozené na CIM 9
5.1 VSeobecné 9

5.2 Vazba grafické vymény zalozené na CIM na CIM vyménu XML dat domény 9
5.3 Prezentacni logika 10

5.4 Logika interakce s uzivatelem 10

5.5 Komplexni objekty 10

5.6 Urovné 10

5.7 Model dat grafickych objektd 10

5.8 Identifikace grafickych objektd 11

5.9 Model metadat 11

5.9.1 Schéma tfidy 11

5.9.2 Atributy cge:Metadata 13

Bibliografie 14

Priloha ZA (normativni) Normativni odkazy na mezinarodni publikace a na jim pfisluSejici evropské
publikace 15

Obrazek 1 - Prehled systému 8

Obrazek 2 - Grafickd vyména a vyména dat domény s pouzitim formatl vymeény z IEC 61970 9
Obrézek 3 - Model dat grafickych objektl 11

Obrazek 4 - Model metadat a odkazy na tfidy v IEC 61970-301 12

Obrazek 5 - Atributy cge:Metadata 13

Tabulka 1 - Souhrn grafickych objektd 11

Tabulka 2 - Pouziti prvkd odkaz{ na metadata 12

Tabulka 3 - Pouziti atributd odkaz{ na metadata 13

Uvod

Tato norma je jedna ze souboru IEC 61970, ktery definuje rozhrani aplika¢niho programu (API) pro
Systém fizeni elektrické energie (EMS).

Soubor Casti 3 v IEC 61970 definuje Obecny informacni model (CIM): logicky pfehled fyzickych



aspektl EMS informaci. Soubor Casti 3 obsahuje Cast 301: Z&klad obecného informa¢niho modelu
(CIM).

Tato norma je jedna ze souboru Casti 4 v IEC 61970, kterd uvadi specifikace rozhrani slozek (CIS)
Fidiciho centra spole¢nosti. Cast 4 definuje funkéni pozadavky na rozhrani, které musi realizovat ur¢ita
sloZka (nebo aplikace) pro vymeénu informaci s ostatnimi slozkami (nebo aplikacemi) a/nebo pro
pristup k verejné dostupnym datlim standardnim zptsobem. Rozhrani slozek popisuji konkrétni
obsahy zprav a sluzby, které mohou aplikace k tomuto Ucelu pouzit. Realizace téchto zprav

u konkrétni technologie je uvedena v Casti 5 tohoto souboru norem.

Systémy fizeni elektrické energie zobrazuji CIM data nejCastéji jako tabulkové seznamy a zobrazeni
grafickych schémat. Definice grafickych schémat mohou byt obsazeny v CIM, jak uvadi soubor
adresacnich programé IEC 61968, Cast 11, nebo mohou byt uloZzeny v rliznych autorizovanych
formatech.

Cést 453 definuje smérnice pro vyménu definic grafickych schémat. Cést 553-4 uvadi SVG format pro
vyménovani definic grafickych schémat.

1 Pfedmét normy

Tato Cast IEC 61970 je prvkem souboru Casti 450 az 499 které, vzato jako celek, definuji abstraktné
obsah a mechanizmy vymény pouzité pro data prenasena mezi slozkami fidiciho centra.

Tato Cast IEC 61970 obsahuje obecné ptipady pouziti vymény definic zobrazeni grafickych schémat
a smérnice pro provazani definic schémat s CIM daty. Rovnéz obsahuje smérnice pro spravu definic
schémat prostrednictvim vice revizi.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



