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Jaderné elektrarny - Instrumentace CSN

aktivni zédny - Charakteristiky IEC 61468

a zkuSebni metody samonapajecich

detektorl neutrond 35 6662

Nuclear power plants - In-core instrumentation - Characteristics and test methods of self-powered
neutron detectors

Centrales nucléaires de puissance - Instrumentation en-coeur - Caractéristiques et méthodes d'essais
des collectrons

Tato norma je Ceskou verzi mezinarodni normy IEC 61468:2000. Mezinarodni norma IEC 61468:2000
ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 61468:2000. The International
Standard IEC 61468:2000 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2004 71212
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Citované normy

IEC 60050(394):1995 zavedena v CSN IEC 50(394)+A1:1997 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky



slovnik - Kapitola 394: Pristroje jaderné techniky - Pristroje (idt IEC 50(394):1995)
IEC 60515:1975 nezavedena
IEC 60568:1977 nezavedena

IEC 61226:1993 zavedena v CSN IEC 1226:2000 (35 6643) Jaderné elektrarny - Systémy kontroly a
fizeni dlleZité pro bezpecnost - Klasifikace (idt IEC 1226:1993)

IEC 61513 zavedena v CSN IEC 61513 (35 6654) Jaderné elektrarny - Systémy kontroly a fizeni
didlezité pro bezpecnost - VSeobecné pozadavky na systémy (idt IEC 61513:2001)

Upozornéni na narodni poznamku
Do normy byla ke kapitole 1 doplnéna informativni narodni poznamka.
Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA (informativni), ktera obsahuje narodni doplnky k
¢lankdm normy.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Bohumil Hajek, IC 44368933
Technicka normalizacni komise: TNK 56 Elektrické méfici pristroje

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Tomas Pech
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