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73803

Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy

I[EC 60255-11 zavedena v CSN IEC 255-11 (35 3511) Elektricka relé - Cast 11: Pferudeni, zkratovani a
stfidava slozka (zvinéni) stejnosmérné pomocné napajeci energie meéficich relé (idt IEC 255-11:1979)

IEC 60255-22-1 zavedena v CSN IEC 255-22-1 (35 3522) Zkousky elektrického ruseni méficich relé a
ochrannych zafizeni - Cast 1: Zkousky ru$enim skupinami impulst 1 MHz (idt IEC 255-22-1:1988)

IEC 60255-22-2 zavedena v CSN EN 60255-22-2 (35 3522) Elektricka relé - Cast 22: Zkousky méficich relé
a ochrannych zafizeni elektrickym rusenim - Oddil 2: Zkousky elektrostatickym vybojem (idt EN 60255-2-
-2:1996; idt IEC 255-22-2:1996)

IEC 60255-22-3 zavedena v CSN EN 60255-22-3 (35 3522) Elektricka relé - Cast 22-3: Zkousky méficich
relé a ochrannych zafizeni elektrickym rusenim - Zkousky rusenim vyzarovanym elektromagnetickym
polem (idt EN 60255-22-3:2000; idt IEC 60255-22-3:2000)

IEC 60255-22-4 zavedena v CSN EN 60255-22-4 (35 3522) Elektrickd relé - C4st 22-4: Zkousky
elektrického ruseni méficich relé a zafizeni ochran - ZkouSka odolnosti proti rychlym elektrickym
prechodovym jevim/skupindm impulst (idt EN 60255-22-4:2002; idt IEC 60255-22-4:2002)

IEC 60255-22-5 zavedena v CSN EN 60255-22-5 (35 3522) Elektrickd relé - Cast 22-5: Zkousky elektrického
ruSeni méfricich relé a zarizeni ochran - Zkouska odolnosti proti razovému impulsu (idt EN 60255-2-
-5:2002; idt IEC 60255-22-5:2002)

IEC 60255-22-6 zavedena v CSN EN 60255-22-6 (35 3522) Elektricka relé - Cast 22-6: Zkousky
elektrického ruseni méficich relé a zafizeni ochran - Odolnost proti rusenim Sifenym vedenim
indukovanym vysokofrekvenénimi poli (idt EN 60255-22-6:2001; idt IEC 60255-22-6:2001)

IEC 60255-22-7 zavedena v CSN EN 60255-22-7 (35 3522) Elektrickd relé - C4st 22-7: Zkousky elektrického
ruseni méricich relé a zafizeni ochran - Zkouska odolnosti proti si»ovym kmitoctdim (idt EN 60255-2-
-7:2003; idt IEC 60255-22-7:2003)

IEC 60255-25 zavedena v CSN EN 60255-25 (35 3525) Elektricka relé - Cast 25: Zkousky
elektromagnetickych emisi méficich relé a ochrannych zafizeni (idt EN 60255-25:2000; idt IEC 60255-
25:2000)

Informativni Udaje z IEC 60255-26:2004
Mezinarodni norma IEC 60255-26 byla pripravena technickou komisi IEC 95: Méfici relé a zafizeni ochran.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
95/162/FDIS 95/164/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani uvedené v
tabulce.

Tato publikace byla navrzena v souladu se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 2.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace se nebude ménit az do konecného data vyznaceného na



internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v terminu pfislusejicimu dané publikaci. Po tomto datu bude
publikace bud:

Znovu potvrzena;

zrusena;

nahrazena revidovanym vydanim, nebo

zmeénéna.

Soubor IEC 60255 je tvoren nasledujicimi ¢astmi se spoleCnym nazvem Elektricka relé

Cést 3:  Mé&fici relé s jednou vstupni budici veli¢inou se zavislym nebo nezéavislym ¢asem
Cast5:  Koordinace izolace pro méfici relé a zafizeni ochrany - Pozadavky a zkousky
Cést 6:  M&fici relé a ochrannd zafizeni

Cast 8:  Tepelna elektricka relé
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Cést 11:  Pferudeni, zkratovéni a stfidava slozka (zvinéni) stejnosmérné pomocné napéjeci
energie meficich relé

Cést 12:  Obousmérné relé a vykonové relé se dvéma vstupnimi budicimi veli¢inami
Cast 13:  Pomérové (procentudlini) rozdilové relé
Cast 16: Impedan&ni méfici relé

Cést 21:  Vibra&ni zkousky, zkoudky Gderem a razem a seismické zkousky na méficich relé a
zarizenich ochran

Cast 22:  Zkousky elektrického ruseni méficich relé a zafizeni ochran

Cast 24:  Obecny formét pro vyménu pfechodné uloZenych dat (COMTRADE) v elektriza&nich
soustavach

Cést 25:  Zkousky elektromagnetickych emisi méficich relé a ochrannych zafizeni

Cast 26: Pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu méficich relé a zafizeni ochran

Cast 27:  Pozadavky na bezpe¢nost vyrobk® pro méfici relé a zafizeni ochran®
Vypracovani normy

Zpracovatel: Technicky a zkusebni Ustav telekomunikaci a post Praha - TESTCOM, IC 00003468,
Ing. Jaroslav Adam

Technicka normalizacni komise: TNK 68 Kabely a vodice



Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Viera Boro$ova

Posuzuje se.
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EVROPSKA NORMA EN 60255-26
EUROPEAN STANDARD Leden 2005

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 29.120.70

Elektricka relé

Cést 26: Pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
meéficich relé a zafizeni ochran

(IEC 60255-26:2004)

Electrical relays

Part 26: Electromagnetic compatibility requirements

for measuring relays and protection equipment

(IEC 60255-26:2004)

Relais électriques Elektrische Relais

Partie 26: Exigences de compatibilité Teil 26: Anforderungen an die
électromagnétique pour les relais de mesure  elektromagnetische

et dispositifs de protection Vertraglichkeit fur Messrelais
(CEI 60255-26:2004) und Schutzeinrichtungen

(IEC 60255-26:2004)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2004-11-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretaridtu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi,



©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2005 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. €. EN 60255-
26:2005 E
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Predmluva

Text dokumentu 95/162/FDIS, budouciho 1. vydani IEC 60255-26, pfipraveny IEC TC 95, Méfici relé a
zafizeni ochran, byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN
60255-26 dne 2004-11-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2005-08-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2007-11-01

Prilohu ZA doplnil CENELEC.
Ozndmeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 60255-26:2004 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Tato ¢ast IEC 60255 stanovuje vSechny pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v jediné
norme. Jako takova se poklada za prehledovou normu pro meéfici relé a zafizeni ochran. Podrobné
zkuSebni postupy jsou uvedeny v dalSich citovanych normach.

1 Rozsah platnosti a predmét normy

Tato Cast IEC 60255 je pouzitelna pro meéfici relé a zarfizeni ochran elektrizacnich soustav, vCetné
fizeni, monitorovani a dohledu zafizeni rozhrani pouzivanych v téchto soustavach.

Norma stanovuje pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu méficich relé a zafizeni ochran.

U zafizeni, ktera neobsahuji elektronické obvody, napriklad elektromechanicka relé, se zkousky podle
této normy nevyzaduiji.

Pozadavky stanovené v této normé plati pro novd méfici relé a zafizeni ochran a vSechny
specifikované zkousky jsou pouze typovymi zkouskami.

1.1 Emise

Predmétem této normy je specifikovat meze a zkuSebni metody pro méfici relé a zafizeni ochran ve
vztahu k elektromagnetickym emisim, které mohou zplsobovat ruseni v jinych zarizenich.

Tyto meze emisi predstavuji pozadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a byly vybrany tak, aby
zajistily, Ze ruseni vytvarena méricimi relé a zafizenimi ochran, provozovanymi obvykle v rozvodnach a



elektrarnach, neprekrocily Uroven, ktera by mohla jinym zafizenim branit v ur¢eném provozu.

ZkuSebni pozadavky jsou stanoveny pro vstupy/vystupy krytem a napajenim.
1.2 Odolnost

Tato norma stanovuje pozadavky na zkousky odolnosti pro méfici relé a zafizeni ochran ve vztahu k
rusenim trvalym a prechodnym, Sifenym vedenim a vyzarovanym, vcetné elektrostatickych vybojl.

Tyto zkuSebni pozadavky predstavuji poZzadavky na odolnost pro elektromagnetickou kompatibilitu a
byly vybrany tak, aby zajistily dostatecnou Urover odolnosti pro méfici relé a zafizeni ochran.

POZNAMKA 1 Bezpe&nostni Gvahy nejsou v této normé zahrnuty.

POZNAMKA 2 Ve zvlastnich pfipadech vzniknou situace, kdy Grovné rueni mohou prekrotit Grovné
specifikované v této normé, napriklad pokud se rucni vysila¢ pouzije v tésné blizkosti méficich relé a
zarfizeni ochran. V téchto pripadech mdze byt nutné pouzit zvlastni bezpecnostni opatreni.

2 Normativni odkazy

Pro pouZzivani tohoto dokumentu jsou nezbytné dale uvedené referen¢ni dokumenty. U datovanych odkazd
plati pouze citovana vydani. U nedatovanych odkazl plati posledni vydani referen¢niho dokumentu
(vCetné zmén).

IEC 60255-11 Elektricka relé - Cast 11: Pferuseni, zkratovani a stfidava slozka (zvinéni) stejnosmérné
pomocné napajeci energie méficich relé

(Electrical relays - Part 11: Interruptions to and alternating component (ripple) in d.c. auxiliary
energizing quantity of measuring relays)

I[EC 60255-22-1 Elektricka relé - Cast 22-1: Zkousky elektrického ruseni méficich relé a ochrannych
zafizeni - Zkousky rusenim skupinami impulsd 1 MHz

(Electrical relays - Part 22-1: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment - 1
MHz burst disturbance tests)

IEC 60255-22-2 Elektricka relé - C4st 22: Zkousky méficich relé a ochrannych zafizeni elektrickym
rusenim - Oddil 2: Zkousky elektrostatickym vybojem

(Electrical relays - Part 22: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment
- Section 2: Electrostatic discharge tests)

IEC 60255-22-3 Elektricka relé - Cast 22-3: Zkousky méficich relé a ochrannych zafizeni elektrickym
rusenim - Zkousky rusenim vyzafovanym elektromagnetickym polem

(Electrical relays - Part 22-3: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection
equipment - Radiated electromagnetic field disturbance tests)

IEC 60255-22-4 Elektricka relé - Cast 22-4: Zkousky elektrického rudeni méficich relé a zafizeni ochran -
Zkouska odolnosti proti rychlym elektrickym prechodovym jevim/skupindm impulsd

(Electrical relays - Part 22-4: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection
equipment - Electrical fast transient/burst immunity test)
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IEC 60255-22-5 Elektricka relé - Cast 22-5: Zkousky elektrického ruseni méficich relé a zafizeni ochran -
Zkous$ka odolnosti proti razovému impulsu

(Electrical relays - Part 22-5: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection
equipment - Surge immunity test)

IEC 60255-22-6 Elektrickd relé - Cast 22-6: Zkousky elektrického rudeni méficich relé a zafizeni ochran
- Odolnost proti rusenim Sifenym vedenim indukovanym vysokofrekvencnimi poli

(Electrical relays - Part 22-6: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection
equipment - Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields)

IEC 60255-22-7 Elektricka relé - Cast 22-7: Zkousky elektrického ruseni méficich relé a zafizeni ochran -
Zkouska odolnosti proti si»ovym kmito¢tdim

(Electrical relays - Part 22-7: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection
equipment - Power frequency immunity tests)

IEC 60255-25 Elektricka relé - Cst 25: Zkousky elektromagnetickych emisi méficich relé a ochrannych zafizeni

(Electrical relays - Part 25: Electromagnetic emission tests for measuring relays and protection
equipment)

-- Vynechany text --



