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Pozarni bezpecnost staveb - Budovy CSN 73 0835
zdravotnickych zafizeni a socialni péce

Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social care
Sécurité des batiments contre I'incendie - Batiments sanitaires et soucie social

Brandsicherheit der Bauten - Bauliche Anlagen fur Gesundheitpflege und Sozialpflege

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 73 0835 z dubna 1996.

© Cesky normaliza&ni institut, 2006

75181

Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Zmeény proti predchozi normé
V porovnani s prfedchozi normou dochdzi k témto zménam:

- pozadavky na pozarni klasifikaci stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb se stanovuji v souladu
s CSN EN 13501-1, CSN EN 13501-2 a v n&vaznosti na CSN 73 0810:2005;

- upravuji se pozadavky na provedeni evakuacénich vytah(;

- ulbzkovych &asti zdravotnickych zafizeni se zpresnuji poZzadavky na provedeni stavebnich konstrukci;
- nové se stanovuji pozadavky pozarni bezpecnosti pro zafizeni socialni péce;

- v pfiloze A se noveé specifikuji jednotliva zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce.

Citované predpisy

Vyhl&ska Ministerstva prace a socialnich véci Ceské republiky ¢. 182/1991 Sb., kterou se provadi
z&kon o socidlnim zabezpeceni a zakon Ceské narodni rady o pdsobnosti orgadnl Ceské republiky v
socialnim zabezpeceni, ve znéni pozdéjsich predpisl

Vypracovani normy
Zpracovatel: Ing. Frantidek Pelc, IC 12661724
Technicka normalizacni komise: TNK 27 Pozarni bezpecnost staveb

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Radek ©pacek
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1Predmeét normy

Tato norma plati pro projektovani pozarni bezpecnosti novych budov a prostord, uréenych k
poskytovani zdravotni1) nebo socialni péce?, pro projektovani zmén staveb stavajicich budov a prostor(
zdravotnickych zafizeni nebo zafizeni socialni péce a pro projektovani zmeén staveb, jimiz se upravuji
objekty a prostory jiného Ucelu na objekty a prostory zdravotnickych zafizeni nebo zafizeni socialni
péce, pokud zmény staveb vyzaduji podle CSN 73 0834 postup podle této normy.

Norma stanovi specifické pozadavky pozarni bezpeCnosti na objekty a prostory zdravotnickych zafizeni
nebo zafizeni socialni péce v ndvaznosti na CSN 73 0802 a CSN 73 0810, které plati i pro uvedené objekty a
prostory, pokud nejsou zpresnény Ci nahrazeny specifickymi pozadavky v této norme.

Tato norma neplati pro provozy ve zdravotnickych zafizenich nebo zafizenich socialni péce, které
primo nesouvisi s poskytovanim zdravotnické nebo socialni péce (napf. pro slozky spravni, hospodarsko
provozni, sklady, garaze). Pro [izkovou ¢ast lazenskych Ié¢eben, ozdravoven, sanatorii a stacionard plati
CSN 73 0833, pokud v téchto zafizenich nejsou pacienti neschopni samostatného pohybu (viz pfilohu
A).
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